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1. Vorbemerkung

Die Regelungen zum Einspeisemanagement werden mit Wirkung zum 1.10.2021 aus dem
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG 2017) in das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) iber-
fuhrt. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) hat diesbeziglich
im Rahmen der ,BDEW-Branchenlésung Redispatch 2.0“ sowie dem ,BDEW-Leitfaden zur
Berechnung der Ausfallarbeit Redispatch 2.0“ Vorschlédge zur Umsetzung der entsprechen-
den Vorgaben aus dem Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus vom
13.05.2019 (BGBI. | 2019, 706) erarbeitet und der BNetzA zur Verfigung gestellt. Der BDEW
begrit ausdricklich, dass diese Konsultation in Teilen auf den vorstehend genannten Vor-
schldgen des BDEW basiert. Der BDEW betont an dieser Stelle noch einmal ausdricklich die
Notwendigkeit, alle Aspekte des neuen Redispatch, beruhend auf dem NABEG, verbindlich
und verpflichtend fur alle Beteiligten zu verrechtlichen. Deshalb empfiehlt der BDEW, dass
die BNetzA ihre Festlegungskompetenz vollstandig nutzt.

Nachfolgende Punkte méchte der BDEW adressieren, da sie aus seiner Sicht von grundle-
gender Bedeutung fir die Umsetzung der im Branchendialog erarbeiteten Lésung sind. Der
BDEW méchte diesbeziglich ebenfalls gesondert Stellung beziehen. Alle weiteren Anmer-
kungen zur Anlage ,Informationsbereitstellung fur Redispatch-MalRnahmen® sind der zugehd-
rigen Excel-Tabelle zu entnehmen.

2. Datenverteilung, -weiterleitung und -anreicherung liber den Dataprovi-
der

Die Bundesnetzagentur beschreibt im Konsultationsschreiben ,Informationsbereitstellung fur
Redispatch-MalRnahmen®, dass Daten von den betroffenen Anlagenbetreibern an den jeweili-
gen Anschlussnetzbetreiber zu Gbermitteln sind.

Im Netzbetreiberkoordinierungskonzept sowie in den vom BDEW erarbeiteten Prozessen im
Projekt RD 2.0 sind die Datenverteilung, -weiterleitung und -anreicherung tber den Datapro-
vider geregelt. Dies wird aus Sicht des BDEW hier nicht beachtet. Insofern ist der Datapro-
vider hier zwingend wieder einzufiihren, da die erarbeiteten Prozesse eine unmittelbare
Datenlieferung direkt an (alle) Netzbetreiber nicht vorsehen. Eine unbundlingkonforme
Nutzung und Weitergabe der Daten tUber den Dataprovider wird hierbei sichergestellt.

Folgende Klarstellung wird diesbeziglich vom BDEW gefordert:

,Die in der Anlage ,Informationsbereitstellung fiir Redispatch-MaBnahmen* beschriebenen
Daten sind von den betroffenen Anlagenbetreibern an den zentralen Dataprovider zu iiber-
mitteln, der sie an die betroffenen Netzbetreiber verteilt. “

Weiterhin werden Klarstellungen hinsichtlich des vorab erlduterten Aspekts an folgenden wei-
teren Stellen vom BDEW gefordert:
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Fundstelle BNetzA-Do-
kument

BNetzA-Formulierung

BDEW-Formulierungsvor-
schlag

Konsultationsschreiben
zum Festlegungsverfahren
zur Informationsbereitstel-
lung fir Redispatch-Mal3-
nahmen, S. 2

,Der Anschlussnetzbetreiber
ist fiir den Empfang der Daten
verantwortlich. Bedient sich
der Anschlussnetzbetreiber fiir
den Empfang der Daten eines
Dataproviders (vgl. Festle-
gungsvorschlag BK6-20-059),
hat der Anlagenbetreiber mit
ordnungsgeméaRer Ubermitt-
lung an den Dataprovider
seine Verpflichtungen erfiillt.“

~Der Anschlussnetzbetreiber
ist fiir den Empfang der Da-
ten vom Dataprovider ver-
antwortlich. Der Anlagenbe-
treiber hat mit ordnungsge-
méRer Ubermittlung an den
Dataprovider seine Ver-
pflichtungen erfiillt.“

Einleitung zur Anlage ,In-
formationsbereitstellung
fur Redispatch-Mal3nah-
men*“, S. 1

,Diese Anlage regelt in Form
einer Tabelle die Datenbe-
darfe, die Anlagenbetreiber fiir
Redispatch-MaBnahmen, die
im Sinne von § 13a (i. V. m.

§ 14 Abs. 1) Energiewirt-
schaftsgesetz in der ab dem
1.10.2021 geltenden Fassung
(im Folgenden: EnWG) durch-
gefihrt werden, an den An-
schlussnetzbetreibern zu lber-
mitteln haben.”

Diese Anlage regelt in Form
einer Tabelle die Datenbe-
darfe, die Anlagenbetreiber
fir Redispatch-MaRnahmen,
die im Sinne von § 13a (i. V.
m. § 14 Abs. 1) Energiewirt-
schaftsgesetz in der ab dem
1.10.2021 geltenden Fas-
sung (im Folgenden: EnWG)
durchgefiihrt werden, an
den Dataprovider zu (iber-
mitteln haben.*

3. Notwendigkeit der Festlegung benotigter Ex-post-Daten

Der BDEW bittet die BNetzA, ihre Entscheidung, die Ex-post-Daten Globalstrahlung und

Windgeschwindigkeit bei den Datenbedarfen zur Umsetzung des NABEG nicht zu bertick-
sichtigen, noch einmal zu GUberdenken. Diese Daten werden zur Ermittlung der Ausfallarbeit
pro TR durch den ANB unbedingt benétigt.

Besonders werden sie im Prognosemodell benétigt, um die AAUZ zum bilanziellen Ausgleich
des BKV des Lieferanten bilden zu kénnen. Die Datenlieferung stellt im Prozess sicher, dass
der enge Zeitrahmen der MaBiS-Fristen (11. WT im Folgemonat) auch ohne einen Vorschlag
des BTR im Prognosemodell eingehalten werden kann. Die daran anschlieRende erste BK-
Abrechnung sorgt fur die betroffenen BKs fir die zeithahe Transparenz Uiber durchgefiihrte
MaRnahmen. Des Weiteren erméglichen die Daten beim Datenaustausch zum Bilanzkreismo-
nitoring eine Qualitatssteigerung bei den Eingangsdaten (tégliche AAUZ) des UNB.
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Im Planwertmodell wird die Ausfallarbeit vom BTR ermittelt. Die Ex-post-Daten dienen dem
ANB und anfNB als Mdglichkeit, die Ausfallarbeit selbst zu ermitteln oder zum Zwecke der
Rechnungsprifung.

Vor dem Hintergrund der Bestrebungen die Informationsbereitstellung in weitestgehend auto-
matisierten und vor allem standardisierten Prozessen umzusetzen, weist der BDEW darauf
hin, dass die dafur erforderlichen Methoden zur Datenaufbereitung ebenso rechtsverbindlich
festgelegt werden sollten. Dazu z&hlt auch eine einheitliche Berechnungsmethode zur Be-
stimmung von Viertelstundenwerten wie sie vom BDEW in Kapitel V. 2. der Branchenlésung
vorgeschlagen wurde.

4. Datenvertraulichkeit

Insbesondere zu den in 1l 2.20 und Il 2.21 festgelegten Datenlieferverpflichtungen sind aus
BDEW-Sicht Vertraulichkeitsvereinbarungen erforderlich. Es sollte daher festgelegt werden,
dass die Vertraulichkeit der Daten von den an den Prozessen Beteiligten abgestimmt und —
sofern nicht anderweitig geregelt und von einer Partei gewlinscht — in eine Vertraulichkeits-
vereinbarung Uberfihrt werden.

5. Festlegungsbedarf zur Weitergabe von Informationen zwischen Netzbe-
treibern

Zusatzlich zur Datenbereitstellung der Anlagenbetreiber tiber den DP an die Anschlussnetz-
betreiber muss auch die Weitergabe der Informationen vom Anschlussnetzbetreiber an wei-
tere betroffene Netzbetreiber sichergestellt werden. Dies betrifft auch Informationen, die der
Anschlussnetzbetreiber anreichert. Der BDEW regt an, dies ebenfalls verbindlich festzulegen.

6. Ansprechpartner:
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